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SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM

Para realizacdo do monitoramento das estruturas de barramento, Eletrobras tem implantada uma
rotina de inspecGes e um sistema de seguranca de barragens (SSB) para gestdo da instrumentacdo. O controle
de seguranca estrutural da Barragem tem por objetivo a preservacao de sua capacidade de suportar as agoes
atuantes, durante todas as fases de sua vida, sem perder a funcionalidade. Com esse propésito, a finalidade
principal do registro das leituras e medigdes dos instrumentos de auscultagao civil é obter uma confirmagao
de que os parametros (deslocamentos, deformacdes, temperatura, pressées e vazées desenvolvidas) estdo

em conformidades com os critérios estabelecidos pelo projeto.

A partir de campanhas de medicOes realizadas periodicamente pela equipe local, obtém-se as diversas
grandezas de deslocamentos, deformacdes, vazoes, temperaturas, pressdes, tanto nas estruturas civis como
nas fundacdes, juntamente com os niveis d’dgua a montante e jusante da barragem. Estas medidas sdo ser

confrontadas com limites de controle estabelecidos pelo projeto.

FURNAS

SSB - SISTEMA DE SEGURANCA DE BARRAGENS

Figura 1 - SSB: Sistema de Seguranca de Barragens

A andlise e avaliacdo das leituras obtidas da instrumentagdo sdo realizadas periodicamente pelo
engenheiro de segurancga de barragens responsavel pela usina. Qualquer valor anémalo que seja detectado
pela instrumentacdo de auscultacdo é avaliado em conjunto com os instrumentos adjacentes a ele, no

sentido de analisar se é uma tendéncia isolada do instrumento ou se é uma tendéncia de comportamento da
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area envolvida. O resultado final da analise e avaliacdo das leituras obtidas da instrumentacdo é consolidado
em estudo de comportamento realizado pelo engenheiro responsavel pela seguranca do empreendimento.
Nesse estudo consta o diagndstico sobre o comportamento, desempenho e as condi¢des atuais de seguranca
das estruturas civis com base nas premissas definidas em projeto, assim como ac¢des e recomendagées no
ambito de manutencdo, preventiva ou corretiva, da instrumentacdo para a garantia das condicGes adequadas

de monitoramento.
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MANUTENGAO E MONITORAMENTO

SEGURANCA DE
BARRAGENS

U T

Figura 2 - Esquema da Seguranca de Barragens

Com base na avaliagao das inspec¢des de segurancga regulares e pelo do estudo de comportamento
citado acima é realizado o relatdrio Regular de Seguranga de Barragens onde a barragem é classificada em
funcdo do seu nivel de seguranca conforme diretrizes dispostas na Lei Federal n°® 12.334, de 20 de setembro
de 2010, alterada pela Lei Federal n? 14.066, de 30 de setembro de 2020 e regulamentada pela da Resolugdo
ANEEL n? 696 de 15 dezembro de 2015. Os procedimentos de emergéncias serdo tomados em funcdo da
classificacdo da barragem e conforme dispostos no item especifico indicado no Plano de A¢do de Emergéncia

(PAE).

Além da rotina periddica de inspec¢des regulares, inspecdes e/estudos complementares sdo realizadas
guando demandadas em funcdo da deteccdo de anomalias pela equipe local e de leituristas do

empreendimento, também podendo repercutir na reavaliagdo da classificagcdo da barragem.
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