Docusign Envelope ID: FOE216DB-A04B-48E8-9C3B-5B955F4DDA49

<&

Eletrobras

PLANO DE A(}AO DE EMERGENCIA
PAE
UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Anexo 19

Ficha Técnica do Empreendimento

Documento Rev 0 Rev 1 Rev 2 Rev 3

PAE - - - jan/25

AlteragOes da

. Pequenos ajustes devido a alteragGes na estrutura organizacional da empresa.
revisdo atual

Revisao 03 — Janeiro/2025




Docusign Envelope ID: FOE216DB-A04B-48E8-9C3B-5B955F4DDA49

<«

Plano de Acdo de Emergéncia

UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho
ANEXO 19 — FICHA TECNICA DO EMPREENDIMENTO

Eletrobras REVISAO 03 - 01/2025
1. Localizacéo
1.1 | Aproveitamento UHE LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO (ESTREITO)
1.2 | Sub-bacia Grande
1.3 |Rio Grande
14 | Coordenadas Latitude Longitude
20°09'00” S 47°17°00" W
1.5 |Estado Séo Paulo
1.6 | Municipio Pedregulho
2. Dados da Barragem e Usina
. Enrocamento com ndcleo de argila
21 Tipo
2.2 Material Argila e material rochoso fragmentado
2.3 Comprimento do coroamento 535,00 m
2.4 Altura maxima sobre fundacdes 92,00 m
2.5 Largura no coroamento 15,80 m
2.6 Largura na base da fundacéo
2.7 Cota no coroamento 629,00 m
2.8 Quantidade de turbinas 6
2.9 Engolimento nominal
2.10 Engolimento méximo
3. Niveis de jusante
3.1 Cota maxima maximorum
3.2 Cota maxima de operacao 558,95 m
3.3 Cota média de operacédo
3.4 Cota minima de operacao
4. Vazfes caracteristicas
4.1 Méxima registrada 6623,00 m3/s
4.2 Minima natural diéria registrada
4.3 Média anual
4.4 Especifica média
4.5 Regularizada
4.6 Maxima de projeto
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5. Reservatério

5.1 Area do reservatério na cota 622,50 m 46,70 km?
5.2 Cota maxima maximorum 626,64 m
5.3 Cota maxima (til 622,50 m
5.4 Cota minima Uutil 618,50 m
5.5 Borda livre

5.6 Volume total acumulado na cota 622,50 m 1,418 km3
5.7 Volume Uutil 0,178 km3
5.8 Volume morto

6. Vertedouros superficie em tlnel

6.1 Tipo Segmento
6.2 Ndmero de vaos 6

6.3 Comprimento total 84,00 m
6.4 Cota do coroamento 629,00 m
6.5 Cota da soleira 606,30 m
6.6 Largura dos vaos (Comportas) 11,50 m
6.7 Altura dos vaos (Comportas) 16,5m
6.8 Capacidade de descarga por vao

6.9 Capacidade total 13000 m3/s
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SEGURANGA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERAGAO SUDESTE - OOMB.F
LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA

ASTIVE SPIEcElbEre

SEGURANGCA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERAGAO SUDESTE - OOMB.F
GUSTAVO SPIEGELBERG

(RS THNG: MEVES SIMAB:

SEGURANCA DE BARRAGEM MANUTENCAO CIVIL GERACAO SUDESTE - OOMB.F
CRISTIANO NEVES SIMAO

Mickelle Toneiva Telles

SEGURANCA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERACAO SUDESTE - OOMB.F
MICHELLE TAVEIRA TELLES
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OPERAGAO E MANUTENGAO LUIS CARLOS BARRETO GERAGCAO SUDESTE — OOGMB.F
CESAR COELHO VIEIRA

POBERTO TEIXEIPA SINISCALCHT

REGIONAL OPERAGAO E MANUTENGAO MINAS GERAIS DA GERAGAO SUDESTE - OOGM.F
ROBERTO TEIXEIRA SINISCALCHI

Jojé l’(e/\n’qu Utela

PRODUCAO OPERACAO E MANUTENCAO DA GERACAO SUDESTE - OOG.F
JOSE HENRIQUE VILELA

FRIMIS(B VBS€ LePelrs De Bkt

DIRETOR DE OPERAGAO E MANUTENGAO DA ELETROBRAS SUDESTE - OO.F

FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA
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